
Gāzes kvalitātes parametri

Gas quality parameters

GRS / GMS 

nosaukums

Vobe 

skaitlis

Blīvums 

absolūtais

Vobe 

skaitlis

Blīvums 

absolūtais

Blīvums 

relatīvais

Name of the              

GRS / GMS

augstākā  

superior

zemākā  

inferior

Wobbe 

index

Density 

absolute

augstākā  

superior

zemākā  

inferior

Wobbe 

index

Density 

absolute

Density 

relative

kWh/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kg/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kWh/m
3

kg/m
3

-

Rīga-1 10.473 9.446 13.808 0.6930 11.246 10.143 14.824 0.7441 0.5755

Rīga-3 10.473 9.446 13.808 0.6930 11.246 10.143 14.824 0.7441 0.5755

Ziemeļi

Baldone 10.514 9.485 13.835 0.6947 11.290 10.185 14.853 0.7460 0.5770

Daugmale 10.515 9.486 13.835 0.6947 11.291 10.186 14.853 0.7460 0.5770

Jelgava-2 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Jelgava-1

Nākotne 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Dobele 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Kalnciems 11.032 9.966 14.200 0.7270 11.846 10.701 15.245 0.7806 0.6037

Sloka

Dzirkstele 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Brocēni 11.032 9.966 14.201 0.7270 11.846 10.702 15.246 0.7806 0.6037

Saldus 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Lutriņi 11.031 9.966 14.200 0.7270 11.845 10.701 15.245 0.7806 0.6037

Zirņi 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Rudbārzi 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Tadaiķi 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Liepāja 11.031 9.966 14.200 0.7269 11.845 10.701 15.245 0.7805 0.6037

Zaķumuiža 10.473 9.447 13.808 0.6930 11.246 10.144 14.824 0.7441 0.5754

Vangaži 10.473 9.447 13.808 0.6930 11.246 10.144 14.824 0.7441 0.5754

Krimulda 10.473 9.447 13.808 0.6930 11.246 10.144 14.824 0.7441 0.5754

Ezerciems 10.473 9.447 13.808 0.6930 11.246 10.144 14.824 0.7441 0.5754

Sigulda 10.455 9.430 13.803 0.6911 11.227 10.126 14.819 0.7421 0.5739

Līgatne 10.455 9.430 13.803 0.6911 11.227 10.126 14.819 0.7421 0.5739

Cēsis 10.455 9.430 13.803 0.6911 11.227 10.126 14.819 0.7421 0.5739

Palsmane 10.455 9.430 13.804 0.6911 11.227 10.126 14.820 0.7421 0.5739

Lode 10.496 9.468 13.825 0.6944 11.271 10.167 14.842 0.7456 0.5767

Valmiera-1 10.496 9.467 13.825 0.6944 11.271 10.166 14.842 0.7456 0.5767

Valmiera-2 10.496 9.468 13.825 0.6944 11.271 10.167 14.842 0.7456 0.5767

Ogre 10.513 9.484 13.835 0.6947 11.289 10.184 14.853 0.7460 0.5770

Kaibala 10.511 9.481 13.835 0.6947 11.287 10.181 14.853 0.7460 0.5770

Aizkraukle 10.514 9.485 13.835 0.6947 11.290 10.185 14.853 0.7460 0.5770

Koknese 10.524 9.494 13.844 0.6954 11.301 10.195 14.863 0.7467 0.5775

Vecbebri 10.539 9.507 13.850 0.6961 11.317 10.209 14.869 0.7475 0.5781

Jēkabpils 10.519 9.489 13.835 0.6947 11.295 10.189 14.853 0.7460 0.5770

Līvani 10.522 9.492 13.835 0.6947 11.299 10.192 14.853 0.7460 0.5770

Preiļi 10.516 9.487 13.838 0.6949 11.292 10.187 14.856 0.7462 0.5772

Rēzekne 10.506 9.477 13.835 0.6947 11.281 10.176 14.853 0.7460 0.5770

Daugavpils 10.513 9.484 13.835 0.6947 11.289 10.184 14.853 0.7460 0.5770

Izborska (Korneti) 10.467 9.440 13.807 0.6922 11.239 10.137 14.823 0.7433 0.5749

Inčukalna PGK 10.473 9.447 13.808 0.6930 11.246 10.144 14.824 0.7441 0.5754
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